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PCA

PoLSKIE CENTAUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

AB 920

Sprawozdanie z badania wody

Numer sprawozdania: DL-441/140-W/BP/26 z dn. 31.07.2026r.

Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0.

Adres: ul. Tunelowa 17, 19-400 Olecko

Zleceniobiorca: Laboratorium Wody i Sciekéw

Adres: ul. Etcka 30, 19-300 Nowa Wies Elcka

Badanie do celu (wykorzystanie przez klienta wyniku badania i pobierania probek):

obszar regulowany prawnie/podstawa prawna: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).

Obiekt badania: woda do spozycia przez ludzi

Plan pobierania: jednorazowe

Zlecenie nr: zew102/2026 Z dnia: 28.07.2026r.
Protokdél pobierania nr: 180/2026 z dnia: 28.07.2026r.
Probki pobral: zleceniobiorca:

Procedura pobierania préobek: 2 PN-ISO 5667-5:2017-10; QPN-EN ISO 19458:2007 z wylaczeniem pkt. 4.4.3,
444,445,446

Warunki transportu 6,6 °C

Data rozpoczecia badan: 28.07.2026r. Data zakonczenia badan: 31.07.2026r.
Przedstawione wyniki odnosza si¢ wylgcznie do badanej probki.
Numer probki 293/26

19-400 Olecko, ul. Park
1, MOSIR , Hala Lega -
kotlownia, zawér

Miejsce pobrania prébki

czerpainy

Data i godzina rozpoczgcia pobierania
probki

Data i godzina zakonczenia
pobierania probki

28.07.2026r. 10:40

28.07.2026r. 10:45

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2026 poz. 748)

Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakoSci

Warto$ci parametryczne: Rozporzadzenie Ministra

Data i godzina przyjecia probki 28.07.2026r. 13:35
. - bez zastrzezen, stan
Wyglqd star, prObkl odpowiedni do badan
Rodzaj probki chwilowa
Rodzaj badania fizykochemiczne
Wynik
) # Miejsce
. TR, 4, t + i
Nazwa analizy Procedura badawcza: . E w;/rezu i . wykonania
" niepewnosc badari
pomiaru
Stezenie zelaza PN-ISO 6332:2001
Metoda spektrofotometryczna ne/l +Apl:2016-06 z Q 44+3 200 LAB
Stgzenie manganu ) A
Metoda spektrofotometryczna nel PRAGOASSE03:1902 Z Q 35+38 50 LAB
Mgtnosé . < 0,10 " Akceptowalna przez konsumentdw i bez
¥ NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09  Z Q (0,1040,03) eprasidlowyeh smian LAB
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Rodzaj prébki chwilowa
Warto$ci parametryczne:
Rozporzadzenie Ministra
Rodzaj badania mikrobiologiczne Zdrowia z dnia 22 maja Micjsce
2026 r. w sprawie jakoSei | wykonania
Wynik wody przeznaczonej do badas
/rezultat# + spozycia przez ludzi (Dz.U.
Nazwa analizy Procedura badaweza ) . 2026 poz. 748)
niepewnosc
pomiaru
Liczba bakterii grupy coli . PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
Metoda filtracji membranowej jtr100m! 12+A1:2017-04 Z R Q a LAB
Liczba bakterii £scherichia coli . PN-EN SO 9308-1:2014-
0
Metoda filtracji membranowej Jt/100ml 12+A1:2017-04 Z R Q 0 LAB
Liczba bakterii enterokokéw jtl/100ml PN-EN SO 7899-022004 Z R Q 0 0 LAB
Metoda filtracji membranowej
Ogdlna liczba =
mikroorganizinéw w 22°C jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 Z R Q 21 (14 ;32) nieprawidlowych zrmian LAB
Metoda plytkowa( posiew wlcbny)

Q - badania/pobieranie probek akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji PCA, certyfikat nr AB 920.

NQ -badanie/pobieranie probek nieakredytowane przez PCA, wykonane metodami spoza zakresu akredytacji nr AB 920.

D — badania/pobieranie prébek nieakredytowane, w obszarze ktorych laboratorium deklaruje spelnienie wymagan normy
akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

ND — badania/pobieranie prébek nieakredytowane, w obszarze ktorych laboratorium nie deklaruje spetnienia wymagan normy
akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

A - badanie/pobicranie probek wykonane norma wycofang bez zastapienia z katalogu Polskich Norm.

A’ — badanie/pobieranie probek wykonane normg wycofang z katalogu Polskich Norm z zastgpieniem.

Z — metoda badan zatwierdzona przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Etku, Decyzja HK.904.1.2025 z dnia 19.11.2025r.

R - dla wody do spozycia - badania sg wykonywane metodami referencyjnymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja
2026 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz.748).

NR — badanie wykonane metoda inng niz okresla to majacy zastosowanie przepis prawa.

Dla badan fizykochemicznych: y + U, gdzie y — warto$¢ wielkosci mierzonej wyrazona liczbg i jednostkg miary, wraz (gdy to zasadne) z
powiazana z wynikiem pomiaru niepewnoscig rozszerzong gdzie U — niepewnos¢ rozszerzona metody okreslona przy 95% poziomie ufnosei i
wspolczynniku rozszerzenia k=2.

Dla badan mikrobiologicznych: y (przedzial ufnosci) - niepewnos$¢ pomiaru oszacowana zgodnie z norma PN SO 29201:2022-02, oparta na
niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci ok.95%.

Rezultaty” badania (w przypadku analiz fizykochemicznych) poprzedzone:

- znakiem (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej zakresu pomiarowego metody , gdzie podana wartos¢ to dolna granica zakresu pomiarowego
akredytowanej metody wraz z odpowiadajacg tej wartosci niepewnoscig rozszerzong.

- znakiem (>) oznaczajg uzyskanie wyniku powyzej zakresu pomiarowego metody , gdzie podana warto$é to gorna granica zakresu
pomiarowego akredytowanej metody wraz z odpowiadajgcg tej wartosci niepewnoscia rozszerzona.

Miejsce wykonania badan: LAB - Laboratorium Wody i Sciekéw, TER - teren.

Jezeli badana prébka zostata pobrana i dostarczona przez Zleceniodawce, opis miejsca i dane dotyczace pobrania z sporzadzono na podstawie
informacji uzyskanych od Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnosé tego opisu.

Dane dostarczone przez Zleceniodawce zaznaczono czcionka pochyta.

Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢ za wszyskie informacje przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczanymi przez klienta.

Dokumenty zwigzane:
1. Protokét pobrania prébki
2. Zlecenie

Autoryzowal:




